
















Amostra: °C
Interessado:

ETE:

Local da Coleta:

Manancial:

Data da Coleta: Hora:

Data no Laboratório: Hora:

Coletor:

PARÂMETROS 
EXPRESSO

COMO
EXPRESSO

COMO

Alcalinidade: mg CaCO3 /L mg N/L

Cloretos: mg CI - /L mg/L

Condutividade: uS/cm mg O2/L

Cor: Pt/Co ---

DBO5.20: mg O2/L NTU

DQO: mg O2/L mL/L

Fosforo Total: mg PO4
-3-P/L mg/L

Nitrogênio Amoniacal: mg NH3-N/L mg/L

Nitritos: mg NO2- N/L mg/L

Nitratos: mg NO3-
 N/L °C

Coliformes Totais: 135.400
E. coli : 12.200

Resp.pelo Laboratorio: Local e Data:

Piracicaba - SP terça-feira, 01 de agosto de 2017.

UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

- Sólidos Dissolvidos Totais: 178

- Temperatura da Amostra: 17,2

EXAMES BACTERIOLÓGICOS
UFC/100mL (MF)

0,22 Sólidos em Suspensão: 20

4,91 Sólidos Totais: 198

9,2 Turbidez: 31

15 Sólidos Sedimentáveis: 0,5

443,7 Oxigênio Dissolvido: 6,24

- pH: 7,13

- Nitrogênio Total: 6,12

- Óleos e Graxas: -

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

RESULTADO PARÂMETROS RESULTADO

Temperatura Ambiente:

Águas do Mirante Ltda.

Bela Vista

Montante

quarta-feira, 19 de julho de 2017.

quarta-feira, 19 de julho de 2017.

2003/2017

BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES 
LABORATÓRIO DE ESGOTO 

MONTANTE
RESOLUÇÃO 430/2011



Amostra: 0 °C
Interessado:

ETE:

Local da Coleta:

Manancial:

Data da Coleta: Hora:

Data no Laboratório: Hora:

Coletor:

PARÂMETROS 
EXPRESSO

COMO
EXPRESSO

COMO

Alcalinidade: mg CaCO3 /L mg N/L

Cloretos: mg CI - /L mg/L

Condutividade: uS/cm mg O2/L

Cor: Pt/Co ---

DBO5.20: mg O2/L NTU

DQO: mg O2/L mL/L

Fosforo Total: mg PO4
-3-P/L mg/L

Nitrogênio Amoniacal: mg NH3-N/L mg/L

Nitritos: mg NO2- N/L mg/L

Nitratos: mg NO3-
 N/L °C

Coliformes Totais: 214.200
E. coli : 7.400

Resp.pelo Laboratorio: Local e Data:

Piracicaba - SP terça-feira, 01 de agosto de 2017.

UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

- Sólidos Dissolvidos Totais: 156

- Temperatura da Amostra: 17

EXAMES BACTERIOLÓGICOS
UFC/100mL (MF)

0,14 Sólidos em Suspensão: 14

6,05 Sólidos Totais: 170

13 Turbidez: 14

22 Sólidos Sedimentáveis: 0,1

283,7 Oxigênio Dissolvido: 5,48

- pH: 7,25

- Nitrogênio Total: 7,26

- Óleos e Graxas: -

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

RESULTADO PARÂMETROS RESULTADO

Temperatura Ambiente:

Águas do Mirante Ltda.

Bela Vista

Jusante

quarta-feira, 19 de julho de 2017.

quarta-feira, 19 de julho de 2017.

2004/2017

BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES 
LABORATÓRIO DE ESGOTO 

JUSANTE
RESOLUÇÃO 430/2011



Amostra: 0 °C
Interessado:

ETE:

Local da Coleta:

Manancial:

Data da Coleta: Hora:

Data no Laboratório: Hora:

Coletor:

PARÂMETROS 
EXPRESSO

COMO
EXPRESSO

COMO

Alcalinidade: mg CaCO3 /L mg N/L

Cloretos: mg CI - /L mg/L

Condutividade: uS/cm mg O2/L

Cor: Pt/Co ---

DBO5.20: mg O2/L NTU

DQO: mg O2/L mL/L

Fosforo Total: mg PO4
-3-P/L mg/L

Nitrogênio Amoniacal: mg NH3-N/L mg/L

Nitritos: mg NO2- N/L mg/L

Nitratos: mg NO3-
 N/L °C

Sulfeto mg/L

Coliformes Totais: 50.120.000
E. coli : 8.260.000

CONDIÇÕES DO TEMPO

UFC/100mL (MF)

UFC/100mL (MF)

-

-

PARÂMETROS 

Nitrogênio Total:

Óleos e Graxas:

Oxigênio Dissolvido:

pH:

Local e Data:Resp.pelo Laboratorio:

terça-feira, 01 de agosto de 2017.Piracicaba - SP

RESULTADO

Temperatura Ambiente:

quarta-feira, 19 de julho de 2017.

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Bela Vista

EXAMES BACTERIOLÓGICOS

BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES 
LABORATÓRIO DE ESGOTO 

ESGOTO BRUTO
RESOLUÇÃO 430/2011

quarta-feira, 19 de julho de 2017.

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

RESULTADO

Águas do Mirante Ltda.

2005/2017

Entrada

-

593,5

-

16,93

-

275

570

1,35

Sólidos Sedimentáveis:

Sólidos em Suspensão:

Sólidos Totais:

Sólidos Dissolvidos Totais:

35,08

-

-

7,16

326

-

14,3

184

3

188

514

Temperatura da Amostra:

Turbidez:



Amostra: 0 °C
Interessado:

ETE:

Local da Coleta:

Manancial:

Data da Coleta: Hora:

Data no Laboratório: Hora:

Coletor:

PARÂMETROS 
EXPRESSO

COMO
EXPRESSO

COMO

Alcalinidade: mg CaCO3 /L mg N/L

Cloretos: mg CI - /L mg/L

Condutividade: uS/cm mg O2/L

Cor: Pt/Co ---

DBO5.20: mg O2/L NTU

DQO: mg O2/L mL/L

Fosforo Total: mg PO4
-3-P/L mg/L

Nitrogênio Amoniacal: mg NH3-N/L mg/L

Nitritos: mg NO2- N/L mg/L

Nitratos: mg NO3-
 N/L °C

Sulfeto mg/L

Coliformes Totais: 1.187.000
E. coli : 132.000

- Sólidos Dissolvidos Totais: 322

- Temperatura da Amostra: 14,3

EXAMES BACTERIOLÓGICOS
UFC/100mL (MF)

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio: Local e Data:

Piracicaba - SP terça-feira, 01 de agosto de 2017.

UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

-

0,53 Sólidos em Suspensão: 8

4,84 Sólidos Totais: 330

11 Turbidez: 8,11

37 Sólidos Sedimentáveis: 0,1

499,4 Oxigênio Dissolvido: -

- pH: 7,11

- Nitrogênio Total: 6,08

- Óleos e Graxas:

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

RESULTADO PARÂMETROS RESULTADO

Temperatura Ambiente:

Águas do Mirante Ltda.

Bela Vista

Saída 

quarta-feira, 19 de julho de 2017.

quarta-feira, 19 de julho de 2017.

2006/2017

BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES 
LABORATÓRIO DE ESGOTO 

ESGOTO TRATADO
RESOLUÇÃO 430/2011


