
Amostra: 20 °C
Interessado:

ETE:

Local da Coleta:

Manancial:

Data da Coleta: Hora:

Data no Laboratório: Hora:

Coletor:

PARÂMETROS 
EXPRESSO

COMO
EXPRESSO

COMO

Condutividade: uS/cm mg O2/L

Cor: Pt/Co ---

DBO5.20: mg O2/L NTU

DQO: mg O2/L mL/L

Fosforo Total: mg PO4
-3-P/L mg/L

Nitrogênio Amoniacal: mg NH3-N/L mg/L

Nitrogênio Total: mg N/L mg/L

Nitrogênio Organico: mg N/L mg/L

Temperatura da Amostra: °C mg/L

Coliformes Totais: 10.900
E. coli : 3.100

24,3 Surfactantes 0,088

Resp.pelo Laboratorio: Local e Data:

Piracicaba - SP segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019.

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

EXAMES BACTERIOLÓGICOS

UFC/100mL (MF)

2,86 36

1,72

Sólidos Suspensos

126

UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

0,77 Sólidos Totais: 162

1,14 Sólidos Fixos Totais 102

9 Turbidez: 14,1

11 Resíduos Sedimentáveis: 0,1

Montante

239,1 Oxigênio Dissolvido: 5,02

60 pH: 7,26

Marco Antonio de Lima Junior

0475/2019

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

RESULTADO PARÂMETROS RESULTADO

Temperatura Ambiente:

Águas do Mirante Ltda.

Capim Fino

BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES 
LABORATÓRIO DE ESGOTO 

MONTANTE
RESOLUÇÃO 430/2011

Sólidos Solúveis Totais

terça-feira, 12 de fevereiro de 2019.

terça-feira, 12 de fevereiro de 2019.



Amostra: 20 °C
Interessado:

ETE:

Local da Coleta:

Manancial:

Data da Coleta: Hora:

Data no Laboratório: Hora:

Coletor:

PARÂMETROS 
EXPRESSO

COMO
EXPRESSO

COMO

Condutividade: uS/cm mg O2/L

Cor: Pt/Co ---

DBO5.20: mg O2/L NTU

DQO: mg O2/L mL/L

Fosforo Total: mg PO4
-3-P/L mg/L

Nitrogênio Amoniacal: mg NH3-N/L mg/L

Nitrogênio Total: mg N/L mg/L

Nitrogênio Organico: mg N/L mg/L

Temperatura da Amostra: °C mg/L

Coliformes Totais: 26.200
E. coli : 5.200

Resp.pelo Laboratorio: Local e Data:

Piracicaba - SP segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019.

UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

24,3 Surfactantes 0,103

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

EXAMES BACTERIOLÓGICOS

UFC/100mL (MF)

4,57 Sólidos Suspensos 18

2,29 Sólidos Solúveis Totais 108

0,34 Sólidos Totais: 126

2,28 Sólidos Fixos Totais 76

4 Turbidez: 14,8

6 Resíduos Sedimentáveis: 0,1

245,1 Oxigênio Dissolvido: 5,42

64 pH: 7,15

Marco Antonio de Lima Junior

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

RESULTADO PARÂMETROS RESULTADO

Temperatura Ambiente:

Águas do Mirante Ltda.

Capim Fino

Jusante

terça-feira, 12 de fevereiro de 2019.

terça-feira, 12 de fevereiro de 2019.

0476/2019

BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES 
LABORATÓRIO DE ESGOTO 

JUSANTE
RESOLUÇÃO 430/2011



Amostra: 20 °C
Interessado:

ETE:

Local da Coleta:

Manancial:

Data da Coleta: Hora:

Data no Laboratório: Hora:

Coletor:

PARÂMETROS 
EXPRESSO

COMO
EXPRESSO

COMO

Condutividade: uS/cm mg O2/L

Cor: Pt/Co ---

DBO5.20: mg O2/L NTU

DQO: mg O2/L mL/L

Fosforo Total: mg PO4
-3-P/L mg/L

Nitrogênio Amoniacal: mg NH3-N/L mg/L

Nitrogênio Total: mg N/L mg/L

Nitrogênio Organico: mg N/L mg/L

Temperatura da Amostra: °C mg/L

Coliformes Totais: 101.120.000
E. coli : 26.030.000

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio: Local e Data:

Piracicaba - SP segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019.

EXAMES BACTERIOLÓGICOS
UFC/100mL (MF)

UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

21,6

PARÂMETROS 

Oxigênio Dissolvido:

pH:

Turbidez:

Resíduos Sedimentáveis:

Sólidos Suspensos

Sólidos Solúveis Totais

Surfactantes

Sólidos Totais:

RESULTADO

Temperatura Ambiente:

terça-feira, 12 de fevereiro de 2019.

Capim Fino

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

RESULTADO

Marco Antonio de Lima Junior

BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES 
LABORATÓRIO DE ESGOTO 

ESGOTO BRUTO
RESOLUÇÃO 430/2011

terça-feira, 12 de fevereiro de 2019.

Águas do Mirante Ltda.

0477/2019

Entrada - Efluente Bruto

-

402

557

9,14

1163

1,16

22,85

31,99

Sólidos Fixos Totais

-

7,7

140

0,5

-

948

620

124

824



Amostra: 20 °C
Interessado:

ETE:

Local da Coleta:

Manancial:

Data da Coleta: Hora:

Data no Laboratório: Hora:

Coletor:

PARÂMETROS 
EXPRESSO

COMO
EXPRESSO

COMO

Condutividade: uS/cm mg O2/L

Cor: Pt/Co ---

DBO5.20: mg O2/L NTU

DQO: mg O2/L mL/L

Fosforo Total: mg PO4
-3-P/L mg/L

Nitrogênio Amoniacal: mg NH3-N/L mg/L

Nitrogênio Total: mg N/L mg/L

Nitrogênio Organico: mg N/L mg/L

Temperatura da Amostra: °C mg/L

Coliformes Totais: 1.223.000
E. coli : 520.000

7,8

32,3

630

456

36

pH:

Turbidez:

Resíduos Sedimentáveis: 0,3

Sólidos Fixos Totais

EXAMES BACTERIOLÓGICOS
UFC/100mL (MF)

23,99

Surfactantes 0,087

4,57 594

Nota: MÉTODOS DE ANÁLISES BASEADOS NO STANDART METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21ª Ed

Resp.pelo Laboratorio: Local e Data:

Piracicaba - SP segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019.

UFC/100mL (MF)

CONDIÇÕES DO TEMPO

0,57

19,42

37

77

21,9

Sólidos Solúveis Totais

Sólidos Suspensos

Sólidos Totais:

896,4 Oxigênio Dissolvido: 2,8

34

Marco Antonio de Lima Junior

EXAMES FÍSICO-QUÍMICOS

RESULTADO PARÂMETROS RESULTADO

Temperatura Ambiente:

Águas do Mirante Ltda.

Capim Fino

Saída - Efluente Tratado

terça-feira, 12 de fevereiro de 2019.

terça-feira, 12 de fevereiro de 2019.

0478/2019

BOLETIM DE ANÁLISES DE EFLUENTES 
LABORATÓRIO DE ESGOTO 

ESGOTO TRATADO
RESOLUÇÃO 430/2011


















